Industriegaseverband e.\V.
Schriftenreihe: Sicherheit im Umgang mit Industriegasen

SICHERHEITSHINWEISE

Umgang mit tiefkalt verfliissigten Gasen

1. Vorbemerkungen

Diese Sicherheitshinweise sind Empfehlungen aus
der Praxis fir den sicheren Umgang mit tiefkalt
verflissigten Gasen. Verbindliche Sicherheits-
vorschriften werden hierdurch nicht ersetzt,

3. VorsichtsmaBnahmen

Die VorsichtsmaBnahmen in diesem Abschnitt sind
anwendbar fur alle tiefkalt verflissigten Gase.

Sie sind zusammen mit den VorsichtsmaBnahmen
anzuwenden, die in den Sicherheitsdatenblattern

sondern erganzt. fir Gase und weiteren zutreffenden Sicher-
Ein Gas oder eine Flussigkeit befindet sich in heitshinweisen enthalten sind, z. B. in den
tiefkaltem (oder cryogenem) Zustand, wenn deren Sicherheitshinweisen Sauerstoffmangel,

Temperatur deutlich unter z. B. -50° C liegt. In der
Tabelle sind einige der Gase aufgefiihrt, mit denen
haufig in tiefkaltem Zustand umgegangen wird.
Eine Gefahrdungsbeurteilung fur den Arbeitsbereich
bzw. die Arbeitsmittel ist vor dem Umgang mit
tiefkalt verflissigten Gasen durchzufiihren.

2. Allgemeines uber tiefkalt
verfliissigte Gase

Die chemischen Eigenschaften der Gase sind im
tiefkalt verflissigten Zustand grundséatzlich die
gleichen wie im "warmen" Zustand. Im tiefkalten
Zustand kommt die physikalische Eigenschaft
"tiefkalt" hinzu. Aus dieser zusatzlichen
Eigenschaft resultieren Besonderheiten, die beim
Umgang mit tiefkalt verfliissigten Gasen beachtet
werden mussen, z. B.:

- Beriihrung: Direkter Kontakt mit tiefkalten
Flissigkeiten kann starke Erfrierungen bzw.
Kaltverbrennungen verursachen. Insbesondere
Augen kénnen durch Spritzer geschadigt werden.

- Versprodung: Werkstoffe (z. B. die meisten
Kunststoffe, Baustahl) versproden sehr stark bei
tiefen Temperaturen.

In einer Betriebsanweisung sind die wichtigsten

Sauerstoffanreicherung, usw.

3.1 Personliche Schutzausriistung

Konsequent  getragen schitzen personliche
Schutzausriistungen vor dem Kontakt mit
tiefkalten Gasen, Fllissigkeiten oder Anlageteilen,
so dass Gesundheitsschaden praktisch ausge-
schlossen sind.

Die Kleidung soll sauber, trocken und aus
Naturfasern hergestellt sein. Sie soll nicht eng
anliegen, damit sie leicht und schnell ausgezogen
werden kann, wenn eine Benetzung mit dem

SchutzmaBnahmen zu beschreiben und zu tiefkalten Gas oder der Flissigkeit erfolgt ist. Arme

beachten. und Beine sollen vollstandig bedeckt sein. Offene
Taschen, umgeschlagene Hosenbeine oder Armel

r

sind zu vermeiden.

Physikalische Eigenschaften einiger tiefkalter Gase

Gas Sauerstoff | Stickstoff | Argon |Wasserstoff | Helium LNG ol

Chem. Symbol [o Nz Ar Hz He CH,4 CO;

I§iedeter-nperamr bei 1013 i

mbar ['C] -183 -196 -186 253 260 -161 -785%)

Dichte der Flussigkeit bei e

1013 mbar [kg/l] 1,142 0,808 14 0,071 0,125 0,42 1,178 *%)

Dichte des Gases bei

|l5°°- 1013 mbar [kgim] 1,34 1,17 1,67 0,084 0,167 0,72 1,85

Rel. Dichte gegeniber

Luft bei 15°C. 1013 mbar 1,00 0,85 1,36 0,0885 0,136 0,55 1,5

Aus 1| Fllssigkeit ent- 853 691 839 845 749 587 632

standene Gasmenge [I]

*) Sublimationstemperatur **) bei 5,18 bar
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Gut isolierende Schutzhandschuhe aus trockenen
versprodungsarmen Materialien (z. B. Leder,
Kevlar®) sind zu tragen, wenn kalte Anlagenteile
gehandhabt werden und wenn mit Spritzern
gerechnet werden muss. Die Handschuhe sollen
ebenfalls locker sitzen, damit sie schnell
ausgezogen werden konnen, falls tiefkalte
Flissigkeit in die Handschuhe eingetreten ist.
Stulpen oder Manschetten sollten so ausgeflhrt
sein, dass sie den leichten Eintritt von Flissigkeit
verhindern.

Wenn spritzende tiefkalte Fllissigkeit die Augen
erreichen kénnte, soll ein Gesichtsschutz
getragen werden, z. B. wenn tiefkalte Flussigkeit
umgegossen wird, wenn Schlduche an- oder
abgeschlossen werden oder wenn Teile in die
tiefkalte Flissigkeit eingetaucht werden. Brillen
kdnnen nur unvollstandig schitzen.

Wenn mit tiefkalten Flissigkeiten umgegangen
wird, soll Schuhwerk in gutem Zustand
getragen werden. Die Sohlen sollten profiliert
sein. Wenn mit brennbaren tiefkalten Gasen
oder Fllissigkeiten umgegangen wird (z. B. mit
flissigem Wasserstoff, Fllssig-Erdgas, LNG),
sind Schuhe mit leitfahigen (s. g. antistatischen)
Sohlen zu tragen. Alle Schutzschuhe nach EN
345 erflillen diese Anforderungen, sofern die
Originalsohlen vorhanden sind. Stiefel sind
deswegen nicht empfehlenswert, weil sie nicht
schnell genug ausgezogen werden kdnnen.
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Atemschutzgerate kdnnen dann erforderlich sein,
wenn durch verdampfte, tiefkalte Gase der
Sauerstoff der Luft verdrangt wird. Siehe auch
Sicherheitshinweise Sauerstoffmangel.

3.2 Besonderheiten beim Umgang mit
tiefkalt verfliissigten Gasen

Tiefkalt verflissigte Gase befinden sich in der
Regel bei Atmosphdrendruck im Siedezustand.
Beim Umfiillen in GefdaBe, die noch Umgebungs-
temperatur haben, nimmt das Sieden zunachst
auBerordentlich heftig zu. Hierbei werden leicht
Spritzer des tiefkalt verfllissigten Gases mit dem
in groBer Menge verdampfenden tiefkalten Gas
ausgetragen. Gesicht und Hande missen deshalb
geschutzt sein. Gleiches gilt flir das Eintauchen
von Gegenstanden mit Umgebungstemperatur
(oder warmer) in tiefkalt verfliissigte Gase.

Haben die GefaBe oder Gegenstande die
Temperatur des tiefkalt verflissigten Gases
angenommen, ldsst die Heftigkeit der
Verdampfung nach, jedoch bleibt das tiefkalt

Nr. 05 -01/2014

verfllissigte Gas im Siedezustand. Der
Warmeeinfall bewirkt, dass standig tiefkaltes Gas
aus dem Behalter austritt, sofern dieses offen ist
(z. B. Dewar-GefaB). Bei geschlossenen GefaBen
wird der Druck ansteigen. Je besser die
Isolierung des GefdBes, desto langsamer ist der
Druckanstieg.

Aus einem Liter tiefkalt verflissigtem Gas
entstehen betrachtliche Gasmengen (siehe
Tabelle Zeile 6). Es ist daher erforderlich, dass
dort, wo mit tiefkalt verflissigten Gasen in
offenen GefdaBen umgegangen wird, eine Liiftung
vorhanden ist, die mindestens die entstehende
Gasmenge sicher abfihrt.

Eine ausreichende Luftung soll vermeiden, dass
der Sauerstoffgehalt der Luft wesentlich ver-
andert wird:

Eine Sauerstoffanreicherung der Luft von (normal)
21 Vol.-% auf mehr als ca. 23 Vol.-% erhéht die
Brandgefahr erheblich. Tiefkalt verflissigter
Sauerstoff gehdrt daher nicht in offene GefaBe.

Durch die in der Tabelle aufgefiihrten tiefkalten
Gase kdnnen zwar Vergiftungen nicht auftreten,
weil die dort genannten Gase ungiftig sind.
Durch diese Gase (auBer durch Sauerstoff) kénnte
jedoch der Luftsauerstoff verdrangt werden, was
unterhalb von 15 Vol.-% Sauerstoff in der Luft
zu Erstickungen fiihren kann. Es sollte beachtet
werden, dass Kohlendioxid bei geringen
Konzentrationen in der Luft zu erheblichen
Atemstorungen flihren kann.
CO,-Konzentrationen ab etwa 8 Vol.-% wirken
innerhalb von Sekunden tédlich.

Weitere Informationen hieriber in den Sicher-
heitshinweisen:

Sauerstoffmangel bzw. Sauerstoff-
anreicherung.



Der Aufenthalt in durch tiefkalte Gase
unterklhlter Luft kann zu einer Unterkiihlung des
Korpers fihren, es kann aber auch zu einer
Stérung der Lungentatigkeit beim Einatmen der
durch das tiefkalte Gas unterkiihlten Luft
kommen.

Wenn sich tiefkalte Gase mit Luft mischen,
kénnen sich Nebel bilden, weil die
Luftfeuchtigkeit infolge der Abkiihlung
kondensiert. Im Falle eines groBeren Austritts
tiefkalt verfllissigter Gase kann die Nebelbildung so
umfangreich sein, dass die Sichtbehinderungen
die Orientierung erschweren kénnen. Es ist zu
beachten, dass auch auBerhalb der Nebelwolke
mit einer deutlichen Veranderung der
Luftzusammensetzung gerechnet werden muss.
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Alle in der Tabelle aufgefihrten Gase sind bei der
angegebenen Siedetemperatur deutlich
schwerer als Luft. Wo mit dem Freiwerden
groBer Mengen von tiefkalt verflissigten Gasen
gerechnet werden muss, dirfen sich keine
Kanaleinlaufe ohne Fliissigkeitsverschluss, keine
offenen  Kellerfenster oder andere offenen
Zugange zu tieferliegenden Rdumen, Kandlen
etc. befinden, weil sich die schweren Gase dort
ansammeln konnten. In solchen Bereichen
bestiinde also u. U. besondere Erstickungs- bzw.
Brandgefahr. Beim Umgang mit inerten Gasen (z.
B. Stickstoff, Argon, Helium, CO0;) existiert kein
Brandrisiko. Diese Gase kodnnen sogar zum
Léschen von Branden verwendet werden.

Feuer- oder Explosionsgefahr kann dann
entstehen, wenn brennbare tiefkalt verflissigte
Gase (z. B. flissiger Wasserstoff, LNG)
austreten, weil diese verdampfen und dadurch
mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden. Eine
besonders wirksame natilrliche oder kinstliche
Liftung ist daher in der Regel notwendig.
Sauerstoff, obwohl selbst nicht brennbar,
unterstlitzt die Verbrennung jedoch erheblich.
Werkstoffe, die unteratmospharischen Bedingungen
als unbrennbar oder schwer entflammbar gelten,
konnen in mit Sauerstoff angereicherter Luft - und
erst recht in reinem Sauerstoff - brennbar sein. Und
sind sie einmal geziindet, verbrennen sie extrem
heftig und mit erheblicher Warmeentwicklung. In
Luft

brennbare  Materialien (z.B. Ol, Asphalt,
Kunststoffe, ...) reagieren in Gegenwart von
sauerstoffangereicherter Luft und in reinem
Sauerstoff explosionsartig und der Kontakt ist da-
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her zu vermeiden. Siehe auch Sicherheitshinweise
Sauerstoffanreicherung.

Beim Umgang mit allen tiefkalten Gasen, deren
Temperatur niedriger als der Siedepunkt des
Sauerstoffs liegt (siehe Tabelle Zeile 2), besteht
die Moglichkeit, dass Luftsauerstoff kondensiert,
und dass es zu einer ortlichen
Sauerstoffanreicherung kommen kann.

Siehe Sicherheitshinweise
Sauerstoffanreicherung.

Die Werkstoffe, die mit tiefkalt verflissigten
Gasen in Berihrung kommen kdnnen, mussen fur
deren tiefe Temperaturen geeignet sein, d.h. sie
dirfen in der Kalte nicht verspréden. Geeignet
sind z. B. Kupfer, austenitische Stahle, manche
Aluminiumlegierungen.

Von den Kunststoffen ist PTFE unter
bestimmten Bedingungen geeignet. Welche
Werkstoffe flir welchen Einsatzfall geeignet sind,
sollte mit dem Gaslieferanten geklart werden.

Wenn tiefkalt verflissigte Gase
z. B. zwischen zwei Ventilen eingeschlossen
werden konnen, sind Druckentlastungsein-
richtungen mit genligend groBem Durchmesser
vorzusehen.

Auch bei bester Isolierung werden diese
Flissigkeiten verdampfen.

Das dabei entstehende Gas muss durch die
Druckentlastungseinrichtungen abgeflhrt
werden, um ein Bersten der Rohrleitung etc. zu
vermeiden.

Bevor tiefkalt verflissigte Gase in Apparate,
Behalter, Rohrleitungen, Armaturen etc. gelangen,
mussen diese sorgfaltig getrocknet sein. Durch die
tiefkalt verflissigten Gase wiirde es sonst zum
Ausfrieren der Feuchtigkeit kommen, wodurch
Funktionsstérungen (z. B. von Sicherheitsventilen,
Manometern, ...) verursacht werden kénnen.



Zu beachten ist, dass jedes Material schrumpft,
wenn es tieferen Temperaturen ausgesetzt wird.
Das AusmaB der Schrumpfung ist abhéngig
vom Material und vom Grad der
Temperaturabsenkung. Unterschiedliche
Schrumpfungen unterschiedlicher Materialien
kénnen zu Leckagen oder auch zu Brlchen,
z.B. an verschraubten Flanschen oder ahnlichen
Verbindungen, fihren.

4. Transport

Auch bei dem Transport wvon tiefkalt
verflissigten Gasen sind die schon vorher
beschriebenen VorsichtsmaBnahmen im
besonderen einzuhalten.

Wenn ein mit flissigem Stickstoff gefullter
Transportbehdlter in einem nicht bellfteten
geschlossenen Fahrzeug umkippt, werden
schlagartig groBe Mengen an gasférmigen
Stickstoff frei, die den Luftsauerstoff im
Fahrzeug verdrangen. AuBerdem fluhrt die
auskondensierende  Luftfeuchtigkeit (Nebel-
bildung) zZu Sichtbehinderungen im
fahrzeuginneren.

Daher muss bei dem Transport von tiefkalt
verflissigten  Gasen in Fahrzeugen der
Ladungssicherung und der Belluftung ein sehr
hoher Stellenwert beigemessen werden.

5. Umweltschutz

Die in der Tabelle aufgefiihrten Gase (auBer
Wasserstoff und LNG) sind samtlich in der Luft
in unterschiedlichen Mengen vorhanden. Wenn
relativ kleine Mengen (einige Liter) tiefkalt
verflissigter Gase in die Atmosphare verdampfen,
so wird sie dadurch auf Dauer weder belastet noch
verandert.

Wenn versehentlich tiefkalt wverflissigte Gase
verschittet werden, entsteht keine Verunreinigung
des Erdreiches, weil tiefkalt verflissigte Gase
schnell verdampfen und somit nicht oder nur in
geringem MaBe in das Erdreich eindringen. Die
voribergehende lokale Bodenfrostung hinterldsst
keine Dauerschaden des Erdreiches.

6. Schlussbemerkung

Der sichere Umgang mit tiefkalt verfllssigten
Gasen ist nur moglich, wenn die spezifischen
Eigenschaften dieser Gase bekannt sind und
bewusst genutzt werden. UnsachgemaB ange-
wandte tiefkalte Gase konnen z. B. Erfrierungen
verursachen, wahrend die sachgerechte
Anwendung des gleichen Effektes in der
Cryochirurgie segensreich wirkt. Mit anderen
Worten:

Tiefkalt verfliissigte Gase haben weder gute noch
schlechte Eigenschaften. Es kommt einzig
darauf an, die Eigenschaften richtig zu nutzen.
Ihr Gaselieferant sagt Ihnen, wie.

Diese Veroffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muss
die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualitat der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortlichkeit
prufen. Eine Haftung des IGV und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.
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